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PR O JE TiE

ADEQUACAO DA CABINE DE ALTA TENSAO;
IMPLANTACAO DA REDE

INTERESSADO: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Fernandopolis.
ENDERECO: Avenida Afonso Cafaro, 2630.

MUNICIPIO: Fernandépolis - SPe.
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IEMORIAL DES

Apresentacio

O presente memorial descritivo e especificagdes téenicas t¢m por objetivo descrever os
processos construtivos e especificagoes técnicas de servigos execu¢do de obra de reforma e
adequagdo das unidades Cardiologia ¢ Colaboradores. Este memorial ¢ parte integrante do projeto e
devera ser analisado conjuntamente aos desenhos e demais memoriais.

Legislacio ¢ Normas Apliciveis

Todo o projeto e suas partes integrantes foram elaborados a partir dos critérios das seguintes
normas técnicas:

ABNT NBR 5410/2004: Instalacdes elétricas de baixa tensio:
ABNT NBR 5413/1992: lluminancia de interiores:;

ABNT NBR 5410/2008 — Instalagoes elétricas de baixa tensao:
ABNT NBR 14039/2005 — Instalagoes elétricas de média tensio:

ABNT NBR 14081/2012: Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas

Pode-se destacar também, o seguimento aos critérios da norma pertinente aos requisitos de
seguranga do trabalho “NR-18: Condigdes ¢ meio-ambiente de trabalho na industria da construgio™.
durante toda a obra.

Execucao dos Servigos

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas na engenharia e estarem em concordincia com os critérios de aceitagdo e rejeigdo prescritos
nas Normas Técnicas em vigor.

Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificagdes, memoriais
¢ desenhos pertinentes a este projeto.

Condic¢oes Gerais

O projeto e servigos de execugao da obra de construgao de Instituigao Filantropica em questao
devem ser executados em todos os seus detalhes, conforme indicagoes do presente memorial.
atendendo as exigéncias impostas pelos fabricantes dos materiais, equipamentos, departamentos ¢
concessionarias locais.

Todas as dividas. durante a fase de execugdo da obra; ou eventuais omissdes dos projetos
deverao ser csclarccidasjunlu a0 projetista, 0 que, no entanto nao acarrctara nenhum onus adicional,
uma vez que sera colocada a disposi¢do da emprgsa executora toda a facilidade necessaria a
compreensado do projeto para a execugdo dos servigos.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFI

As normas e especificagdes contidas neste memorial devem ser rigorosamente obedecidas,
valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execucao de obras e servigos.

1 Servicos Preliminares
1.1 Placa da Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Este item faz referéncia a colocagdo da placa em local adequado e visivel, sendo
fixada em ago galvanizado. Servi¢o que devera ser executado por um profissional habilitado
¢ com experi¢neia comprovada na area.

1.2 Instalacoes Elétricas
1.2.1  Substitui¢do de Luminarias

Todas a luminarias existentes nos projetos de adequagdo das luminarias. folhas 01/07 a
07/07 deverao ser retiradas.

As lumindrias instaladas internamente, serdao plafon de led de sobrepor quadrado
branco. corpo em aluminio pintado. com dimensdes de 40x40 c¢m, contendo 01 placa de led
de 25W de poténcia e luminosidade de 2.220 limens. O ponto para esta luminaria sera
através de caixa de ferro octogonal 4”x4” de fundo movel. embutida na laje.

Os eletrodutos serdo do tipo PVC corrugado flexivel ¢ rigido, embutidos lajes ¢
alvenaria. O caminhamento, diametros e demais disposi¢des construtivas deverdo ser
verificados ¢ seguidos rigorosamente conforme o projeto de instalagoes elétricas folhas
01/07 a 07/07.

Os fios/cabos serdo de cobre. isolagdo em PVC 70 °C. isolamento em 750 V para os
fios dos circuitos de distribuicao ¢ 0.1 kV para os cabos de alimenta¢do do quadro de
distribuigao.

NAO sera aceito nenhum tipo de fiagio instalada sem o uso de eletroduto.

Todas as derivagdes devem ser executadas de forma estanhada, garantindo o total
isolamento da mesma.

I'ios/cabos descascados devem ser isolados com estanho ou substituidos.
1.2.2 Adequagio da Cabine de entrada de alta tensio

Disjuntor tripolar de média tensdo, tipo isolado a vacuo 17.5 kV 630 A / 350 MVA -
60Hz - NBI 110kV - Icc 20kA, dotado de sistema de protegdo indireta integrada (ON
BOARD), com carrinho de sustentacdo com rodas, execucio fixa. comando motorizado
frontal tens@o a definir, tensdo nominal 17.5 kV, corrente nominal 630 A. capacidade dc
interrup¢do 350 MVA, equipado com os seguintes acessorios: Bloqueio mecénico kirk.
Bobina de abertura / fechamento tensédo a definir, contatos auxiliares 3NA + 3NF. No Break
600 V. Rele de prote¢do secundaria indireta integrada, ou seja. o disjuntor de MT utiliza
sensores incorporados. que fardo as leituras de corrente para o relé microprocessado . que
por sua vez, também ¢ incorporado ao disjuntor, perfazendo um conjunto compacto. que
reune todas as vantagens de uma protegio seletiva; 01 (um) rele trifasico indireto, eletronico.




microprocessado. montado acima da caixa de comando do disjuntor, do tipo SEPAMS20, 3
(tres) sensores de corrente isolados em resina epoxi. com tensio de isolamento apropriada.,
relacdo de correspondente a carga especificada instalada ¢ secundario de 5 A, classe 10 B
100, montado sob a estrutura inferior do disjuntor, 1 (um) disparador (percursor) de
abertura, montado na caixa de comando do disjuntor de MT e botdo de rarme ( reset ).

1.3 Adequacio da Cabine para ligacio do grupo gerador de 310/286 KVA/KW
1.3.1 Montagem e instalacio de Quadro Gerador

Memorial descritivo referente a instalagio de uma caixa de montagem com as
dimensdes de 1500 x 1200 x 400 mm (altura x largura x profundidade). de sobrepor, para a
ligagdo de um grupo gerador de 310/286, KVA/KW —220/127 V. A caixa de montagem serd
instalada a 0,40 m da canaleta em alvenaria.

Devera ser instalado um disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 800
A (geral). quatro disjuntores termomagnético tripolar em caixa moldada de 200 A. quatro
disjuntores termomagnético tripolar em caixa moldada de 160 A e dois disjuntores
termomagnético tripolar em caixa moldada de 125 A.

O barramento central, serda em cobre nu de se¢do transversal de 2.1/2” x 4™, o
barramento para a liga¢do dos disjuntores de 200 A e 160 A, sera em cobre nu se¢io
transversal de 17 x 3/16™ ¢ para a liga¢do dos disjuntores de 125 A. sera em cobre nu se¢iio
transversal de 3/4” x 3/16™.

O barramento de neutro e barramento de terra sera em cobre nu se¢do transversal de
2,127 % Y47,

Na parte inferior do barramento central. devera ser instalado trés isoladores epox de
1.0 KV. para a instalagdo do barramento.

Devera ser instalados trés transformadores de corrente de 800-50 A. tipo janela. para a
ligagdao do amperimetro e voltimetro a ser instalado na porta do painel.

A alimentagio do cabo do grupo gerador até ao quadro de distribuigio geral. sera por
cabo de cobre flexivel de 150 mm?, isolamento 0.6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C, instalados
em canaleta de alvenaria existente.

i.4 Reforma e Adequagio da Recepgiao Central e Pintura da Fachada
1.4.1 Retirada e Demoli¢oes
1.4.1.1. Remocio de Portas
A porta que devera ser retirada consta no projeto de adequagdo da recepgdo central ¢

pintura da fachada, folha 01/01. deve ser retirada sem que haja reaproveitamento da mesma.
O servigo devera ser executado de forma manual e por profissional habilitado na arca.




1.4.1.2. Demolicio de concreto

As areas em concreto que deverdo ser retiradas constam no projeto de adequagdo da
recepgdo central e pintura da fachada, folha 01/01, devem ser retiradas sem que haja
reaproveitamento.

O servigo devera ser executado de forma mecanizada utilizando martelete ¢ por
profissional habilitado na area.

1.4.1.3. Demolicio de pavimentaciio asfiltica

Os trechos de pavimento asféltico que deverdo ser retiradas constam no projeto de
adequagdo da recepgdo central e pintura da fachada, folha 01/01, devem ser retirados sem
que haja reaproveitamento.

O servigo devera ser executado de forma mecanizada utilizando martelo perfurador ¢
por profissional habilitado na area.

1.4.1.4. Lixamento em piso de Concreto

Os trechos de piso granilite que deverdo ser lixados constam no projeto de adequagio
da recepgdo central e pintura da fachada, folha 01/01. Onde tal servigo € necessario para que
0 granilite seja preparado para receber piso ceramico sobre ele.

O servigo devera ser executado por profissional habilitado na area.

1.4.1.5. Rasgo em Alvenaria
Os trechos de alvenaria que deverdo ser removidos constam no projeto de adequacao
da recepgdo central e pintura da fachada, folha 01/01.
O servigo deverd ser executado por profissional habilitado na area.

1.4.1.6. Chumbamento em alvenaria

Os ramais de internet e conduites deverdo ser chumbados nas paredes por meio de
concreto. para que sejam adequadamente fixados na alvenaria.
O servico devera ser executado por profissional habilitado na area.

1.4.1.7. Remociao de Janelas

As janelas que deverdo ser removidas estdo localizadas no projeto de adequagio e
reforma da recepgio central e pintura da fachada. folha 02/02.
O servigo devera ser executado por profissional habilitado na drea.




1.4.2 Instalag¢oes de Esquadrias

Na entrada da recepgdo central devera ser instalada conforme mostra projeto de
adequagdo ¢ reforma da recepgdo central e pintura da fachada folha 02/02, porta de vidro
temperado incolor com dimensoes de 4.00x2.60 m. 2 folhas de correr e 2 folhas fixas. com
espessura de 10 mm. E instalagio de kit de automacio.

Onde estdo marcadas no projeto de adequagdo ¢ reforma da recepgio central e pintura
da fachada. folha 02/02. deverdo ser instaladas esquadrias de aluminio basculante com
dimensdes conforme projeto. Sob as esquadrias. serdo instaladas soleiras em granito com
largura de 15 cm e espessura de 2 cm.

Conforme indicado em algumas esquadrias, deverdo scr instaladas telas tipo
mosqueteira removivel em fibra de vidro, revestida em PVC, perfil em aluminio. com kit de
fixa¢do com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas.

O servigo devera ser executado por profissional habilitado na area.

1.4.3 Pisos

Sera executado contra piso. em concreto moldado armado. com espessura de 10 ¢m.
nos acessos de entrada e saida. Devera também ser executado piso em concreto moldado in-
loco com espessura de 8 cm que serd utilizado como regularizagio. na area de embarque ¢
desembarque de paciente.

Nas dareas internas de uso comum, conforme indicado no projeto de adequagio ¢
reforma da recepgiio central ¢ pintura da fachada folha 02/02, deverdo ser utilizados pisos
em porcelanato esmaltado de 60 cm x 60 cm, assentados com argamassa piso sobre piso.

Também serdo utilizados pisos em Granito para a soleira, com largura de 15¢m ¢ espessura
de 3cm. assentada sobre argamassa piso sobre piso.

O assentamento deve ser através da aplicagdo da argamassa nas costas da peca de
porcelanato com desempenadeira dentada. gerando ranhuras na massa, e posteriormente
posicionamento da placa de porcelanato na superficie regularizada.

Deve-se conferir o esquadro dos comodos antes do inicio do assentamento. e deixar
todo ¢ qualquer recorte de pega nos lados contrérios as portas.

No caso de pegas com variagoes de dimensdes superiores a 2 mm. para mais ou para menos.
tais pecas devem ser desconsideradas.

1.4.4 Pintura Fachada

Primeiramente toda a pintura existente da fachada devera ser removida.

Na area da fachada (areas molhadas). conforme indicado no projeto de adequagio ¢
reforma da recepedo central e pintura da fachada folha 02/02. as paredes devem ser
preparadas com fundo preparador acrilico e emassadas com massa corrida a base de PVA
ambos em duas demdos.

As superficies emassadas deverdo ser lixadas para garantic o alisamento. ¢
posteriormente receber pintura em tinta latex PVA para as paredes. em duas demios e
textura acrilica, em uma demao.

Os montantes dos andaimes devem ser apoi

doe em sapatas sobre base solida capaz de
resistir aos esforgos solicitantes e as cargas transnyti

as. I proibido o trabalho em andaimes
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apoiados sobre cavaletes com altura superior a 2 m ¢ largura inferior a 90 c¢cm. Nao ¢
permitido o trabalho em andaimes na periferia da edificagio sem que haja prote¢io
adequada fixada a estrutura dela. E proibido o deslocamento da estrutura dos andaimes com
trabalhadores sobre eles. Os andaimes. cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1.5 m
de altura. tém de ser providos de escadas ou rampas. O ponto de instalagdo de qualquer
aparclho de igar materiais serda escolhido de modo a ndo comprometer a estabilidade ¢
seguranca do andaime. Os andaimes fachadeiros de madeira ndo podem ser utilizados em
obras acima de trés pavimentos ou altura equivalente. podendo ter o lado interno apoiado na
propria edificagdo. A estrutura dos andaimes deve ser fixada a construgdo por meio de
amarracio. de modo a resistir aos esfor¢os a que estara sujeita. Deverdo ser colocadas telas
nos andaimes.

O servigo devera ser executado por profissional habilitado na drea.
1.4.5 Pintura Alvenaria

A superficie devera ser emassada e lixada para garantir o alisamento. ¢ posteriormente
receber pintura epdxi para as paredes. em duas demaios.
O servigo devera ser executado por profissional habilitado na area.

1.4.6 Pintura Teto

Nas dreas internas comuns, nos tetos (geral), conforme indicado no projeto de
adequacdo e reforma da recepgio central e pintura da fachada folha 01/01, os tetos devem
ser seladas com selador acrilico e emassadas com massa corrida a base de PVA, ambos em
duas demdos.

A superficie emassada devera ser lixada para garantir o alisamento, e posteriormente
receber pintura em tinta latex PV A para os tetos, em duas demaos.

1.4.7 Cobertura

Devera ser retirada faixa da cobertura existente em telha de fibrocimento e do
madeiramento conforme indicado no projeto de alteragio da cobertura folha 01/02.

A alvenaria de vedagdo da platibanda sera constituida em blocos ceramicos de
dimensdes aproximadas 11.5 cm x 19 em x 19 cm, assentados em argamassa mista de
cimento, cal ¢ areia no trago 1:2:8. com juntas amarradas de 1.0 cma 2.0 cm.

Durante o processo de assentamento, deverdo ser rigorosamente verificados prumos e
alinhamentos.

A calha sera em chapa de ago galvanizado nimero 24, com corte de 50 em. Os rufos
serdao em chapa de ago galvanizado niimero 24, com cortes de 25 ¢ 33 cm.

Nas calhas haverdo tubos de PVC. com @ 100mm de queda para o escoamento das
aguas pluviais, conforme indicado no projeto de altera¢do da cobertura folha 01/02.

As paredes da platibanda que receberem acabamento em pintura, conforme projeto de
adequagdo e reforma da recepgdo central e pintura da fachada folha 01/01, deverdo receber
chapisco em argamassa de cimento no trago 1:4 para garantir a aderéncia das proximas
camadas, seguido de embog¢o comum em argamassa.mista de cimento. cal e areia no trago
1:2:9 para regularizagdo, para por fim receber reboco ¢m argamassa de cal no trago 1:

! /
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TEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICA

O chapisco devera ser executado atraves de colher pedreiro ou compressor, langado na
parede sem cobrir toda a area de alvenaria. O embog¢o comum sera langado na parede através
de colher de pedreiro sobre o chapisco, sendo sarrafeado com régua de aluminio para
garantir o alinhamento.

1.4.8 Balciao de Alvenaria da Recep¢ao Central

A alvenaria de vedagio do balcdo sera constituida em blocos ceramicos de dimensoes
aproximadas 11.5 em x 19 em x 19 em, assentados em argamassa mista de cimento. cal ¢
areia no trago 1:2:8, com juntas amarradas de 1.0 cm a 2.0 cm.

Durante o processo de assentamento. deverdo ser rigorosamente verificados prumos ¢
alinhamentos.

O chapisco devera ser executado através de colher pedreiro ou compressor, langado na
parede sem cobrir toda a area de alvenaria. O embogo comum serd langado na parede através
de colher de pedreiro sobre o chapisco. sendo sarrafeado com régua de aluminio para
garantir o alinhamento.

Serdo utilizados revestimentos ceramicos de dimensdes 5 em x 5 e¢m, assentados com
argamassa colante industrializada de uso interno tipo AC-1. com juntas a prumo de 6 mm.
rejuntadas com argamassa industrializada para rejuntamento.

Os revestimentos ceramicos devem ser dispostos em prumo ¢ devidamente alinhados.
As juntas devem ser espagadas através do uso de espagadores proprios para este fim.

A argamassa sera aplicada nas costas das placas ceramicas, através de desempenadeira
dentada, formando ranhuras na massa. e posteriormente aplicadas sobre a parede. sempre se
verificando a qualidade de assentamento.

No caso de pegas com variagdes de dimensdes superiores a 2 mm, para mais ou para
menos. tais pecas devem ser desconsideradas.

A pega a ser instalada sobre a alvenaria devera ser em granito polido com dimensoes
conforme projeto de adequagdo ¢ reforma da recepgiio central ¢ pintura da fachada, folha
01/01 ¢ com espessura de 2.5 cm.

Nesse balcao serdo instaladas tomadas de rede RJ45. tomadas de embutir 2P+T 10 A.
sendo que também deve ter todos os eletrodutos e fiagao instalados corretamente.

1.5 Limpeza da Obra

Ao término das obras/servigos, a Contratada devera efctuar a retirada de sobras de
materiais, ferramentas, equipamentos ¢ demais objetos que nio sio partes constituintes da
edificagio, bem como também efetuar limpeza basica de toda a drea.

Compreende como limpeza basica de toda a arca o seguinte:

e Limpeza com solugdo limpadora (detergentes e afins) diluida em agua de pisos

internos e externos;

e Limpeza com solugdo limpadora (detergentes ¢ afins) diluida em dgua de vidros ¢

esquadrias metalicas;

* Retirada de qualquer excesso de massa (cimento ou massa corrida) ¢ respingo de

pintura indesejado que exista em qualquer local: \ [

S R
AN

AN :
N »&\\)



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICA ‘

e Limpeza com pano levemente Gmido em esquadrias de madeira que apresentem
alguma sujeira.

Disposi¢oes Finais

Nos ensaios de corpo de prova de concreto recolhidos durante concretagens. caso 0s
resultados obtidos sejam insatisfatorios e em desacordo com o que foi projetado. fica de total
responsabilidade da Contratada as providéncias para resolucdo dos problemas, como refor¢o
de elementos ou demoli¢do e nova concretagem. sem quaisquer 6nus ou custo adicional ao
Contratante.

A Contratada ¢ responsavel pela qualidade na compra de todos os materiais ¢
execugdo de servigos de mao-de-obra, estando sujeita a substitui¢do de pegas danificadas e
refazimento de servigcos mal feitos, como ja mencionado neste memorial.

A execugio de obras € um processo artesanal, no qual requer muito cuidado quanto a
seguranga e estética do que esta sendo feito, portanto, este memorial descritivo ¢ parte
integrante dos projetos, devendo ser visto e estudado antes da exccugio de qualquer servigo
da obra, a fim de garantir a qualidade na execugio dos servigos. aplicando boas praticas de
engenharia e posterior entrega da obra dentro dos padroes aceitaveis, obtendo resultados
satisfatorios.

FFernandopolis. 10 de Outubro de 2018
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